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P/D - 90mm | 125mm

CAIXAS QUADRO CAIXAS DCP+QUADRO
DISTRIBUTION ENCLOSURES RCP + DISTRIBUTION ENCLOSURES
COFFRETS DISTRIBUTION COFFRETS AGCP+DISTRIBUTION
CAJAS DISTRIBUCION CAJAS ICP+DISTRIBUCION
Giliaa sl Griliaa 2o 5l
16 - 72 MD 16 -48 MD

Video P90 Video P12 v
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INSTALAGCAO | INSTALLATION
INSTALACION | =Sl

DIM (mm) | )
LxAXP | WxHxD | LxHxP

INT |FM | ENC
EMP | goe

EXT | SM | AAP
SUP | &8 D p

Llw

125

125

125

125

90

125

Invélucro para instalacdo em paredes ndo combustiveis. Ndo deve ser instalado em locais excessivamente sujeitos a

vapores corrosivos, campos magnéticos de forte valor e locais de atmosferas sujeitas a explosdes, incéndios, vibragdes ou

choques.

Enclosure to be installed in non-combustible walls. It should not be installed in places with corrosive substances,

electromagnetic interference, abnormal technical voltages and atmospheres with explosions, fires, vibrations or shocks.

Coffret pour installation en murs non combustibles. Ne doit pas étre installé dans un lieu excessivement susceptible a

vapeurs corrosives, températures extrémes, champs magnétiques de grande valeur et lieux d'atmosphéres sujet a

explosions, incendies, vibrations ou choques.

Envolvente para instalacion en paredes no combustibles. No debe ser instalado en locales excesivamente sujetos a

agresiones quimicas, temperaturas extremas, campos magnéticos de fuerte valor y locales de atmosferas sujetas a

explosiones, incendios, vibraciones o choques.
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- 90mm | 125mm —D—0
EN Max 40C Max Max 55°C
(IEC) |:| 63A 125A | ~400V | 500V | 650°C | 54 07 | 200kg/m3 ) .
62208 Min -52C 50% a 402C | Min-252C

MONTAGEM | ASSEMBLY | MONTAGE | MONTAIE | gﬁﬂl—qﬁ

= A montagem funcionamento e manutencdo do produto é da responsabilidade do electricista habilitado.

= The qualified electrician is responsable for the assembly, operation and maintenance of the product.

= Le montage, fonctionnement et entretien du produit est de la responsabilité du électricien qualifié.

= La montaje, operacién y mantenimiento del producto es de la responsabilidad del electricista calificado.
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CAIXAS QUADRO | DISTRIBUTION ENCLOSURES | COFFRETS DISTRIBUTION

CAJAS DISTRIBUCION | G:bia a3 )
PROFUNDIDADE | DEPTH | PROFONDEUR | PROFUNDIDAD |4 > 90 mm
COD - INT|FM
ENC|EMPlen. | 32810 | +32814 | 432816 | +32818 | +32820 | +32822 | +32826 | +32830 | +32834 | +32838
Pge (W) - 30K 19 22,5 25,7 26,5 31,9 37 41 40,5 46,5 50,5
COD - EXT|SM
IAAPIsUP| s | *32860 | +32864 | 432866 | +32868 | +32870 | +32872 | +32876 | +32880 | +32884 | +32888
Pge (W) - 30K 22,5 24 26,7 38 35,3 42 47 47 51 57
N2 Mod. 2x8 2x8+1x7 2x12 2x16 2x12+1x11 2x20 2x16+1x15 2x24 2x20+1x19 | 2x24+1x23
PROFUNDIDADE | DEPTH | PROFONDEUR | PROFUNDIDAD | (3¢ - 125 mm
COD-INTIFM | 330 +333 +334 +336 +337 +338 +340 +342 +344 +348
|[ENC|EMP | a2
Pae (W) - 30K 2 23 26,1 36 32,8 39 44 43 48,5 52,5
COD-EXTISM | 4353 +356 +357 +359 +360 +361 +363 +365 +367 +371
|AAP|SUP| 555
Pge (W) - 30K 23 33,5 37 42 40,3 47 50,5 50 56 66
N2 Mod. 2x8 3x8 2x12 2x16 3x12 2x20 3x16 2x24 3x20 3x24
Dim (mm) 250
x375 250x500 325x375 400x375 325x500 475x375 400x500 550x375 475x500 550x500
LXA|WxH | LxH
N 1x10F 2x10F 2x10F 2x10F 3x10F 3x10F 3x10F 3x10F 4x10F 3x10F+1x23F
PE 1x10F 2x10F 2x10F 2x10F 3x10F 3x10F 1x10F+1x23F | 1x10F+1x23F | 2x10F+1x23F | 1x10F+2x23F
CAIXAS DCP+QUADRO | RCP + DISTRIBUTION ENCLOSURES |
COFFRETS AGCP+DISTRIBUTION | CAJAS ICP+DISTRIBUCION | (G:dbiua g il
PROFUNDIDADE | DEPTH | PROFONDEUR | PROFUNDIDAD | (3 - 90 mm
COD - INT | FM | ENC | +37810 +37814 +37818 +37822 +37826 +37830
EMP| e
Pee (W) - 30K 26,5 40,5 37 41 46,5 50,5
cop- ‘;’l‘JTp'ls":'u' AAP | +37860 +37864 +37868 +37872 +37876 +37880
Pee (W) - 30K 38 47 42 47 51 57
N2 Mod. 2x8 2x8+1x7 2x12 2x16 2x12+1x11 2x16+1x15
PROFUNDIDADE | DEPTH | PROFONDEUR | PROFUNDIDAD | (s - 125 mm
COD INT | FM | ENC | +380 +383 +385 +387 +389 +392
EMP| e
Pae (W) - 30K 36 43 39 44 48,5 52,5
COD - EXT | SM | AAP | +403 +406 +408 +410 +412 +415
SUP | o8
Pee (W) - 30K 42 50 47 50,5 56 66
N2 Mod. 2x8 3x8 2x12 2x16 3x12 3x16
Dim (mm) 400x375 400x500 475x375 550x375 475x500 550x500
LxA | WxH | LxH
N 1x10F 2x10F 2x10F 2x10F 3x10F 3x10F
PE 1x10F 2x10F 2x10F 2x10F 3x10F 1x10F+1x23F
www.quiterios.pt 3/4



2| Quitérios

BARRAMENTOS | BUSBAR | BORNIERS | EMBARRADOS | cuS Al

- Retirar/ Fixar o suporte metalico (chave Allen 2,5)

- Remove/ Apply the metal fixture (Allen key 2,5)

- Retirer/ Enfoncer le support métallique (clé Allen 2,5)
- Retirar/ Fijar el suporte metalico (llave Allen 2,5)

ddanll doleddl ol / Cmenn — (3 p5-

In 100A | Ui 400V
(:@ 1 x (1-25mm?2) + 9 x (1-16mm?)
CD:D 1x (1-16mm?) + 9 x (1-10mm?)

In 80A | Ui 400V

| C@ 12 x (1-10mm?) + 11 x (1-16mm?)

CD:D 12 x (1- 6mm?) + 11 x (1-10mm?)

ACESSORIOS | ACCESSORIES | ACCESSOIRES | ACCESORIOS | <iba jicea

UNIAO DE CAIXAS | GROUPING ENCLOSURES | UNION DE ENVOLVENTES | UNION DE COFRETS | «alall 32x

SALIENTE | SURFACE MOUNTED | APPARENTE

SALIENTE | &S all mlaud)

(11

it |

M6éx20

EMBUTIR | FLUSH MOUNTED | ENCASTREE | EMPOTRADA | <ni (381
COD. 00225

COD. 00226 PROF.| DEPTH | (3¢ - 90mm PROF.| DEPTH | & - 125mm

REFORGO RESISTENCIA MECANICA
METALLIC REINFORCEMENT KIT
RENFORCEMENT DE LA RESISTANCE MECANIQUE
REFUERZO DE LA RESISTENCIA MECANICA

PROF.| DEPTH | & - 125mm
COD. 0022012 - 0022082
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